附件
沅江市千吨万人饮用水水源地环境问题整治完成情况
	总序号
	分序号
	水源地名称
	类型
	保护区类型
（一级/二级）
	问题类型
	问题具体情况
	是否属于历史遗留问题
	具体整治措施
	是否完成整治
	备 注

	367
	25
	四季红镇第二水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	工业企业
	保护区内一家小型腐乳加工厂，现停产中，工厂有一小部分厂房在保护区内。未办理相关手续，只有简单污染防治设施。
	是
	新建一套污水治理设施　
	是
	　

	383
	26
	
	
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	368
	27
	草尾镇留余堂水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	369
	28
	草尾镇镇郊水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	370
	29
	茶盘洲镇民生水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	371
	30
	共华镇白沙水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	372
	31
	共华镇集镇水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	373
	32
	共华镇新华水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	374
	33
	黄茅洲镇志成水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	375
	34
	黄茅洲镇子母城水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	376
	35
	南大膳镇东浃水厂地下水饮用水水源
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	377
	36
	南大膳镇堵堤水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	378
	37
	南大膳镇牛洲水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	379
	38
	南大膳镇双港水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	380
	39
	南大膳镇自来水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	381
	40
	南嘴镇兴南水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	382
	41
	南嘴镇镇区水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	384
	42
	泗湖山镇八百亩水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	385
	43
	泗湖山镇北港水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	386
	44
	泗湖山镇朱冯水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	387
	45
	新湾镇明月洲水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	388
	46
	胭脂湖街道河渡桥水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	389
	47
	胭脂湖街道三眼塘集镇水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	390
	48
	胭脂湖街道竹莲水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	391
	49
	阳罗洲镇宝三水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	392
	50
	阳罗洲镇大中水厂地下水饮用水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	393
	51
	阳罗洲镇镇水厂地下水饮用水水源保护区
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	394
	52
	沅江市自来水一厂地下水饮用水水源保护区（县级）
	地下水
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　

	395
	53
	
	
	一级
	其他
	未按要求设置隔离防护措施
	否
	按要求设置隔离防护措施
	是
	　




